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	Επιθυμητό επίπεδο απολυμαντικού στο νερό της δεξαμενής  (F.Cl 0,4-0,7mg/lt)
Για όσο διαρκούν τα μέτρα για τον κορωνοϊό:
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Συχνότητα δειγματοληψίας

Ως προς:
 Κολοβακτηριοειδή<15/100cm2    
Escherichia coli  0/250 mL
Εντερόκοκκοι  0/250 mL
Pseudomonas aer. 0/250 mL
Legionella   1000 cfu /1L  
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